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Agua residual Agua que ha recibido uso y cuyas cualidades han 
sido modificadas. 
 
Bomba Máquina hidráulica que transfiere energía a la 
corriente de un fluido impulsándolo, desde un estado 
de baja presión estática a otro de mayor presión. 
 
Carga Energía que posee el fluido por unidad de peso del 
fluido que se mueve en el sistema, puede ser por 
presión, por elevación o por velocidad. 
 
Coagulante Sal metálica que reacciona con la alcalinidad del 
agua para producir flóculos insolubles en el agua. 
 
Efluente Aguas residuales descargadas por un ente 
generador. 
 
Filtro Dispositivo que sirve para remover las impurezas 
sólidas de un líquido. 
 
Floculante Sustancia química comúnmente orgánica que 
aglutina flóculos en suspensión una vez efectuada su 
coagulación, provocando su precipitación. 
 
X 
Flujo volumétrico Volumen del fluido que circula en una sección por 
unidad de tiempo. 
 
Proceso batch Proceso discontinuo o por lotes que se opera sobre 
una cantidad definida de material. 
 
Recirculación Proceso de volver a circular un fluido dentro del 
mismo sistema. 
 
Tanque Estructuras de diversos materiales utilizadas para 
guardar y/o preservar líquidos a presión atmosférica. 
 
Tratamiento Operaciones unitarias de tipo físico, químico o 
biológico cuyo fin es la reducción de características 
no deseables en el agua. 
 
Tubería Sistema formado por tubos, los cuales pueden ser de 
diferentes materiales, que permite el transporte de 
fluidos. 
 
Válvula Dispositivo que regula, permite o impide el paso de 











El objetivo principal de la investigación fue diseñar un sistema de 
recirculación, tratamiento y almacenamiento de los efluentes provenientes de 
los equipos del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de 
Ingeniería Química, USAC, con el fin de reducir el gasto de agua que se tiene 
en las prácticas que en dicho laboratorio se realizan.  
 
Para cumplir el objetivo se determinó el volumen total de agua que se 
utiliza en cada equipo para una práctica de Laboratorio de Ingeniería Química 1 
y una práctica de Laboratorio de Ingeniería Química 2, y de esta manera 
calcular el volumen total de agua que se debe ser recirculado. Además, se 
realizaron análisis de agua para determinar la calidad con la que se encuentran 
los efluentes de los equipos; se evaluaron parámetros físicos, como la 
temperatura y sólidos disueltos totales, y parámetros químicos como el pH, la 
dureza, la alcalinidad y la demanda química de oxígeno. 
 
A partir de esto se encontró que son necesarios dos tanques en el 
sistema, uno como receptor de agua usada, que a su vez será utilizado como 
reactor tipo batch, y el otro tanque para el almacenamiento del agua tratada. 
Será necesario un aproximado de 29 metros de tubería y diversos accesorios 
en el sistema. Para hacer funcionar el sistema serán necesarias tres bombas 
centrífugas, una para el sistema de distribución, otra para el sistema de 
recepción y la última para el tratamiento de agua. Se propuso que el tratamiento 
se lleve a cabo por coagulación, floculación, sedimentación y filtración, esta 













Diseñar un sistema de recirculación, almacenamiento y tratamiento para 
las aguas residuales provenientes de los equipos utilizados en el Laboratorio de 




1. Determinar el flujo volumétrico promedio de agua residual en los equipos 
del Laboratorio de Operaciones Unitarias en una práctica de los cursos 
de Laboratorio de Ingeniería Química 1 y 2. 
 
2. Determinar el flujo volumétrico total de agua que será recirculado y 
almacenado para prácticas posteriores. 
 
3. Establecer el diámetro de la tubería, la longitud de tubería recta y los 
accesorios necesarios para el sistema de recirculación del agua. 
 
4. Dimensionar los tanques de recepción de agua usada y de 
almacenamiento del agua destinada a recirculación. 
 




6. Determinar la calidad de las aguas residuales por medio de la medición 
de siete parámetros: temperatura, demanda química de oxígeno (DQO), 
potencial de hidrógeno (pH), sólidos sedimentables, sólidos disueltos, 
alcalinidad y dureza. 
 
7. Diseñar el plano de ubicación del sistema de tratamiento de agua en el 
Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
 












El agua a reutilizar cumple con las características necesarias para su uso 
en cada equipo del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de 




El agua a reutilizar no cumple con las características necesarias para su 
uso en cada equipo del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de 


























El agua es un recurso imprescindible para todo tipo actividad en este 
planeta, desde el funcionamiento del organismo y los ciclos naturales de la 
Tierra, hasta el funcionamiento de las industrias en todo el mundo. Sin 
embargo, el crecimiento de la población, la contaminación o destrucción de 
fuentes naturales de agua limpia y el mal uso que se le ha dado a este recurso, 
están poniendo en peligro la provisión de agua del planeta. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), a partir de 1950 se ha triplicado el 
consumo de agua en todo el mundo y Guatemala no es una excepción. Más allá 
de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento de agua y 
los servicios de saneamiento, así como el uso que se hace de los recursos 
hídricos, son factores determinantes para un desarrollo sostenible. En algunas 
partes del mundo, el agua constituye la principal fuente de energía, mientras 
que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También 
resulta indispensable para la agricultura y forma parte de numerosos procesos 
industriales. 
 
Muchas de las industrias utilizan y desechan el agua indiscriminadamente, 
preocupándose únicamente de maximizar utilidades y rebajar costos, por lo que 
un plan de gestión de los residuos es considerado como no viable, debido a que 
afecta las ganancias totales de la empresa. Este problema se debe a la falta de 
diseño de sistemas y producciones sostenibles y amigables con el medio 
ambiente, tal como el tratamiento y recirculación de los efluentes de la industria, 
el cual puede considerarse como un aprovechamiento y optimización de los 
XVIII 
recursos, y si el empresario observa la posibilidad de disminuir costos utilizando 
este sistema, es entonces factible la reducción del impacto ambiental y 
preservación de los recursos naturales. Por lo que un desarrollo sostenible es, 







Los siguientes trabajos de graduación se realizaron en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, para la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad 
de Ingeniería.  
 
En 1996 se llevó a cabo un trabajo de graduación con el tema Propuesta 
de diseño para un beneficio húmedo integrado de café, de bajo impacto 
ambiental, campamento Chichoj, Alta Verapaz, por el investigador Paúl Menchú 
Vásquez. En este trabajo se presentan conceptos básicos acerca de la 
contaminación de las aguas debido a los beneficios húmedos del café, por lo 
que resalta la importancia que tiene el correcto diseño de un beneficio húmedo 
de bajo impacto ambiental aprovechando y tratando los desechos sólidos y la 
reutilización del agua en el proceso. El investigador concluye proponiendo un 
sistema caracterizado por la recirculación del agua, la separación óptima del 
café y el remojo para obtener una tasa de alta calidad. Sin embargo, el 
investigador no presenta el diseño del sistema de recirculación sino solo 
propone que debe haber un sistema de este tipo. 
 
En 2003 se realizó un trabajo de investigación, por el investigador 
Francisco Javier Lemus Godoy, con el tema Optimización del manejo de 
residuos químicos de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de la 
Universidad de San Carlos. En el trabajo se presentan los procedimientos 
realizados para llevar a cabo la optimización de los residuos químicos, habiendo 
hecho primero una clasificación y cuantificación de todos los reactivos que se 
desechan y su clasificación según su naturaleza.  
2 
El investigador concluyó definiendo cuál es el método más adecuado para 
cada grupo de desecho químico, estandarizó dicho método y definió los 
recipientes utilizados para los residuos. Sin embargo, en los cursos de 
Laboratorio de Ingeniería Química los efluentes de desecho son grandes en 
comparación con los demás laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química, 
por lo que los métodos utilizados en este trabajo de graduación no son factibles, 
ya que se necesitarían toneles para contener los desechos y tratarlos. 
 
3 




2.1. Descripción del uso del Laboratorio de Operaciones Unitarias de 
la Escuela de Ingeniería Química, USAC 
 
Como parte del pensum de estudios de Ingeniería Química se tienen dos 
cursos profesionales: Laboratorio de Ingeniería Química 1 y 2. Ambos cursos se 
llevan a cabo en el Laboratorio de Operaciones Unitarias, el cual cuenta con 
diversos equipos a escala laboratorio para simular situaciones reales que se 
llevan a cabo en la industria. 
 
Los equipos del laboratorio, en su mayoría, funcionan haciéndoles pasar 
un flujo constante de agua que se desecha al alcantarillado público. En este 
trabajo se propone la recirculación de la misma en los equipos de torre de 
humidificación, torre de absorción, torre de destilación, bomba centrífuga, 
medidores de flujo, caídas de presión, intercambiador de calor de tubos 
concéntricos e intercambiador de calor de concha y tubos. Estos equipos se 
describen a continuación.  
 
2.1.1. Equipo de bomba centrífuga 
 
El equipo de bomba centrífuga permite calcular las variables necesarias 
para dibujar sus curvas de rendimiento. Se dispone de un rectificador CA-CD 
que acciona un motor de velocidad variable regulado por un reóstato. La bomba 
centrífuga está montada sobre una armadura móvil que permite medir el torque 
mediante un brazo y un dinamómetro. Un voltímetro, un amperímetro, un 
manómetro y un tacómetro proporcionan la información requerida. El agua se 
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suministra en circuito cerrado y se almacena en un tanque que tiene un nivel de 
operación más alto que la entrada axial de la bomba. 
 








2.1.2. Equipo de medidores de flujo 
 
La unidad de medidores de flujo de agua integra varios instrumentos de 
medición para flujo de agua. El sistema hidráulico funciona con un flujo que 
circula en circuito cerrado. Dos ramales separados permiten evaluar los 
medidores que funcionan con el mismo principio. En la rutina de trabajo se 
calibran los medidores haciendo referencia a un patrón seleccionado. Un 
sistema de manómetros diferenciales con mercurio proporciona la información 
de las presiones que se desarrollan en los puntos seleccionados. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.3. Equipo de tuberías y accesorios 
 
Este equipo permite calcular caídas de presión en tuberías y accesorios 
cuando circula agua en su interior. Es un sistema integrado de diez ramales, 
uno de tubería recta y nueve con diferentes accesorios de metal, tales como 
codos, “tees” y válvulas de dos tipos, globo y compuerta. Una bomba centrífuga 
impulsa el agua desde un tanque al equipo en circuito cerrado. Un rotámetro 
permite medir diferentes rangos de flujo másico. Las medidas de presión se 
obtienen de lecturas directas de manómetros tipo Bourdon.  
 








2.1.4. Equipo intercambiador de calor de concha y tubos 
 
El intercambiador de calor de concha y tubos del laboratorio es un sistema 
de 5 intercambiadores de calor de cobre tipo K, conectados en paralelo. Para 
poder integrar el esquema agua-agua, un condensador de vapor permite 
calentar el agua de ingreso. Un medidor de orificio permite contabilizar el caudal 
de agua que ingresa y un juego de termómetros mide las temperaturas de 
entrada y salida de cada intercambiador. Un contador de agua mide el paso de 
metros cúbicos utilizados. El agua se desecha al alcantarillado público. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.5. Equipo intercambiador de calor de tubos concéntricos 
 
El intercambiador de calor de tubos concéntricos es un equipo que integra 
ocho unidades de intercambiadores de cobre tipo K, conectados en serie. En 
tres de los intercambiadores se transfiere calor entre el vapor de la caldera y 
aceite que circula en el tubo interno (sistema vapor-aceite); en los cinco 
restantes, se transfiere calor entre el aceite calentado con el vapor y agua fría 
que circula en el ánulo (sistema aceite-agua). La dirección de los flujos puede 
ser en paralelo o en contracorriente. Para la medición de los flujos de aceite y 
agua se cuenta con dos rotámetros independientes. El flujo de aceite es un 
circuito cerrado, impulsado por una bomba desde un tanque. El flujo de agua es 
constante y se desecha en el alcantarillado público. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.6. Equipo de torre de absorción 
 
Este equipo permite determinar los puntos de carga e inundación en una 
columna empacada y determinar experimentalmente la altura de una unidad de 
transferencia de masa en la torre. Consta de una columna empacada de anillos 
Rashing distribuidos al azar. Para la medición de los flujos de agua y aire se 
utilizan rotámetros, un ventilador para el aire y un manómetro diferencial en la 
torre. Cuenta también con una torre de saturación de agua. El flujo de agua es 
constante y se desecha al alcantarillado público. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.7. Equipo de torre de destilación 
 
La torre de destilación del laboratorio permite determinar la eficiencia de 
los platos y la eficiencia global de la torre en función de la velocidad del vapor 
en la torre con un reflujo total. Cuenta con seis platos con campanas de 
burbujeo y se opera únicamente en la sección de rectificación. Posee un 
condensador enfriado con un flujo constante de agua que se desecha al 
alcantarillado público y un calderín calentado con resistencias eléctricas. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.8. Equipo de torre de humidificación 
 
Este equipo permite calcular las variables necesarias para determinar una 
correlación entre el coeficiente global de transferencia de masa y la razón de 
flujos de agua y aire en una torre con empaque de madera. El agua se 
suministra en circuito cerrado y se almacena en una pileta que permite el flujo 
hacia la torre por medio de una bomba centrífuga que alimenta los aspersores 
ubicados en la parte más alta de la torre. 
 




Fuente: Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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2.1.9. Situación actual del Laboratorio de Operaciones 
Unitarias 
 
Actualmente el laboratorio cuenta con un sistema de recirculación de agua 
construido pensando en la disposición de los efluentes de los intercambiadores 
de calor y la torre de destilación. La recirculación para estos equipos consiste 
en una tubería que conecta la salida de agua a la pileta de la torre de 
humidificación. Dicha pileta conecta una bomba centrífuga que abastece del 
flujo de agua necesario para el funcionamiento de estos equipos mencionados. 
Por lo tanto, se trata de un circuito cerrado para la torre de humidificación, 
intercambiador de calor de tubos concéntricos, intercambiador de calor de 
concha y tubos y torre de destilación, en el cual únicamente se necesita llenar la 
pileta y hacer funcionar la bomba centrífuga. La recirculación de esta agua no 
cuenta con un tratamiento intermedio. 
 
2.2. Flujo de fluidos 
 
Un fluido es una sustancia que sufre una deformación continua cuando se 
le aplica un esfuerzo cortante muy pequeño. Los fluidos pueden ser líquidos o 
gases, de los cuales las fuerzas intermoleculares son mayores en los primeros, 
por lo que, al variar la presión o temperatura, los gases cambian fácilmente su 
volumen. Este concepto puede usarse para diferenciar entre un líquido o un 
gas, ya que los gases son mucho más compresibles que los líquidos.1 
 
Desde el punto de vista de la dinámica, no importa si el fluido es líquido o 
gas, ya que las leyes que se aplican son las mismas. Frecuentemente, líquidos 
tales como el agua pueden considerarse incompresibles. El flujo de fluidos es 
                                            
1 McCABE, Warren L.; SMITH, Julian C.; HARRIOTT, Peter. Operaciones unitarias en ingeniería 
química. P. 41 
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entonces el estudio del movimiento de un fluido, involucrando las leyes del 
movimiento de la física, las propiedades del fluido y características del medio 
ambiente y conducto por el cual fluyen. 
 
2.2.1. Propiedades de los fluidos 
 
Para el estudio del flujo de fluidos es necesario entender las propiedades 
de los fluidos, las cuales se describen a continuación. 
 
2.2.1.1. Peso y masa 
 
Es importante hacer una distinción entre la masa de un fluido y su peso. 
La masa de un fluido es la medida de la cantidad que hay de este. El peso es la 
fuerza con la que el fluido es atraído hacia la Tierra por la atracción de la 
gravedad. Estos se relacionan sabiendo que la gravedad es la aceleración con 
que se atraen cuerpos a la Tierra. Por lo tanto, el peso es igual a la masa 




La temperatura puede definirse como un escalar que representa la 
actividad interna de una sustancia a escala microscópica. Puede interpretarse 
como la medida indirecta de un equilibrio térmico que se establece en la ley 
cero de la termodinámica. Un cambio en la temperatura de un fluido puede 
hacer que todas las demás propiedades cambien, por lo que es necesario 







Esta se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad 
de área de una sustancia o sobre una superficie. Todos los fluidos están sujetos 
a variaciones de presión y el conocimiento de esta es de vital importancia en el 
flujo de fluidos. 
 
2.2.1.4. Densidad, peso específico y gravedad 
específica 
 
Es conveniente que se relacionen la masa y el peso del fluido con un 
volumen dado de este, ya que el estudio de la mecánica de fluidos, por lo 
general, tiene que ver con los fluidos que circulan en forma continua. La 
densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de una 





                                           [Ecuación 1] 
 
El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una 





                                           [Ecuación 2] 
 
Para poder relacionar la densidad o el peso específico de una sustancia 
con la densidad o peso específico de un fluido común con propiedades 
conocidas, se tiene la gravedad específica. Generalmente se utiliza como fluido 









                                [Ecuación 3] 
 
Donde los subíndices 𝑠 y 𝑤 se refieren a la sustancia evaluada y al agua, 
respectivamente. 
 
2.2.1.5. Viscosidad dinámica 
 
La viscosidad es una magnitud que expresa la deformación que sufre un 
fluido cuando se le aplican fuerzas externas, produciendo pérdidas energéticas 
por fricción o choques entre las distintas moléculas que forman el seno del 
mismo. Por lo tanto, si se aplica un esfuerzo cortante en el fluido, se producirá 
un movimiento de las distintas capas del líquido, creando un perfil de 
velocidades respecto a un eje vertical. La viscosidad es entonces la relación 
entre el esfuerzo cortante y dicho perfil de velocidades.2 Una relación que es 
importante destacar es la variación de la viscosidad con la temperatura en los 
líquidos, ya que la viscosidad disminuye conforme aumenta la temperatura. 
 
2.3. Diseño de un sistema de distribución de agua 
 
Para realizar el diseño de un sistema de distribución de agua se requiere 
tomar en cuenta el flujo volumétrico del sistema, el diámetro de la tubería, la 
cantidad de tubería que se utilizará, la cantidad de accesorios, las caídas de 
presión, pérdidas de energía, potencia de la bomba, entre otras. Estos criterios 




                                            
2 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. P. 27 
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2.3.1. Tasa de flujo y ecuación de continuidad 
 
La cantidad del fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo 
puede expresarse por medio de tres términos distintos: flujo volumétrico, flujo 
en peso y flujo másico. 
 
“El flujo volumétrico es el volumen de fluido que circula en una sección por 
unidad de tiempo. El flujo en peso es el peso del fluido que circula en una 
sección por unidad de tiempo. El flujo másico es la masa del fluido que circula 
en una sección de tiempo.”3 El más utilizado es el flujo volumétrico, que se 
expresa de la siguiente forma: 
 
𝑄 = 𝐴𝑣                                      [Ecuación 4] 
 
Para poder determinar la velocidad de flujo en un sistema de ductos 
cerrados, se utiliza el principio de la continuidad. Este principio dice que la 
cantidad de fluido que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad 
de tiempo es constante. Si se toman dos secciones, no se agrega ni retira 
fluido, entonces la masa del primer punto es la misma que la del segundo. Si se 
aplica únicamente a líquidos, la ecuación de continuidad queda como el flujo 
volumétrico en la primera sección es igual al flujo volumétrico de la segunda 
sección.  
𝐴1𝑣1 = 𝐴1𝑣1                    [Ecuación 5] 
 
2.3.2. Velocidad de flujo recomendable en tuberías y ductos 
 
Para determinar una velocidad de flujo satisfactoria hay muchos factores a 
tomar en cuenta. Los más importantes son el tipo de fluido, la longitud del 
                                            
3 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. P. 154. 
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sistema, el tipo de tubería, caídas de presión, dispositivos conectados y 
temperatura. 
 
Al analizar la ecuación 5 se puede observar que una disminución de área 
conlleva un aumento de la velocidad de flujo, por lo tanto, los tubos más 
pequeños generarán las velocidades mayores y los tubos más grandes 
generarán las velocidades menores. En la figura 1 se muestra una ayuda muy 
útil para la selección de tamaños de tubería en función del flujo volumétrico que 
se desee en el sistema. 
 
Figura 9. Ayuda para seleccionar el tamaño de tuberías 
 
Fuente: MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. P. 163 
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2.3.3. Conservación de la energía 
 
El análisis de la tubería y los accesorios toma en cuenta toda la energía 
dentro del sistema. “Partiendo de la ley de la conservación de la energía, la cual 
dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, y 










                         [Ecuación 6] 
 
Energía potencial: 
𝐸𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 = 𝑤𝑧                                 [Ecuación 7] 
 




                                 [Ecuación 8] 
 
Entonces, la energía total es la suma de estas tres energías: 
 
𝐸 = 𝐸𝑘 + 𝐸𝑝 + 𝐸𝑓 
 
Si se analizan dos puntos dentro del sistema, y asumiendo que no hay 
pérdidas, se tiene la ecuación: 
 
𝐸1 = 𝐸2 
 
𝐸𝑘,1 + 𝐸𝑝,1 + 𝐸𝑓,1 = 𝐸𝑘,2 + 𝐸𝑝,2 + 𝐸𝑓,2 
                                            



























+  𝑧2 +
𝑝2
𝛾
                 [Ecuación 9] 
 
Se adapta a un sistema real agregando energía suministrada, energía 
retirada y energía perdida por fricción y accesorios, obteniendo la ecuación 




+  𝑧1 +
𝑝1
𝛾
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 =
𝑣22
2𝑔
+  𝑧2 +
𝑝2
𝛾
     [Ecuación 10] 
 
2.3.4. Régimen de flujo 
 
Para determinar el régimen de flujo con el que se está trabajando, se 
utiliza un número adimensional conocido como número de Reynolds, el cual 





                              [Ecuación 11] 
 
En donde: 
Si 𝑁𝑅 < 2000, se trata de un lujo laminar 
Si 𝑁𝑅 > 4000, se trata de un lujo turbulento 
                                            
5 CRANE. División de Ingeniería. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. P. 1-6 
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2.3.5. Pérdidas de energía por fricción en tuberías 
 
“Partiendo de la ecuación general de la energía, se tiene la pérdida de 
energía en el sistema, y una componente de dicha pérdida es la fricción en el 
fluido que circula. Dicha fricción está en función de las variables del sistema de 
tubería. Esta ecuación se le conoce como ecuación de Darcy.”6 
 






                       [Ecuación 12] 
 
La ecuación 12 se utiliza para calcular la pérdida de energía ocasionada 
por la fricción en la tubería, debido al movimiento del fluido, tanto para flujos 
laminares como turbulentos. La diferencia principal entre estos dos tipos de flujo 
es el factor de fricción 𝑓, el cual se explica a continuación. 
 
2.3.5.1. Pérdida por fricción en flujo laminar 
 
Para determinar la pérdida de energía en un flujo laminar, se tiene la 





                               [Ecuación 13] 
 
Teniendo esta ecuación junto con la ecuación de Darcy para la pérdida de 












                                            
6 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. P. 233. 
7 CRANE. División de Ingeniería. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. P. 2-13 
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Despejando la ecuación 11 para el número de Reynolds, se obtiene la 





                            [Ecuación 14] 
 
2.3.5.2. Pérdida por fricción en flujo turbulento 
 
Para determinar las pérdidas en un flujo turbulento, se utiliza la ecuación 
de Darcy, en la cual el coeficiente de fricción depende de otras dos variables 
adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. La 
rugosidad relativa es la relación del diámetro de la tubería con la rugosidad 
promedio de la pared, la cual puede encontrarse en la sección de apéndices 
para distintos tipos de material de tubería. 
 
Para determinar el factor de fricción se puede utilizar el diagrama de 
Moody, el cual muestra resultados del factor de fricción para números de 
Reynolds de flujo laminar y turbulento en función del valor de la rugosidad 
relativa. El diagrama de Moody se encuentra en la sección de apéndices. 
 
22 
Aunque el diagrama de Moody es un método bastante exacto para 
determinar el factor de fricción, también puede determinarse con la siguiente 










2                    [Ecuación 15] 
 
2.3.6. Pérdidas de energía por accesorios 
 
Un sistema completo de distribución de agua está compuesto por una 





El fin principal de las válvulas es detener o disminuir el flujo de un fluido. 
Para esto hay muchos tipos de válvulas según el propósito que quisiera dársele, 
ya que algunas funcionan cerrando o abriendo totalmente el paso, hay otras 
que regulan el paso y otras que dejan pasar el flujo en una sola dirección. Estas 





La función principal de estos es dirigir la trayectoria del flujo, o bien hacer 
que cambie el tamaño de la tubería. En estos se pueden mencionar los codos, 
“tees”, reductores, boquillas, orificios, entre otros. 
                                            
8 CRANE. División de Ingeniería. Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. P. 2-2 
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Las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad del 
fluido cuando pasan por alguno de los accesorios de la tubería. Dichas pérdidas 
se determinan en función de un coeficiente de resistencia K: 
 





El coeficiente de resistencia es diferente para cada accesorio o 





) 𝑓𝑇[Ecuación 17] 
 
La longitud equivalente en diámetro de tubería (𝐿𝑒/𝐷) puede encontrarse 
para diversos accesorios en la sección de apéndices, cuando se trata de flujo 
turbulento. Para obtener el factor de fricción es necesario determinar la 
rugosidad relativa (𝐷/𝜖) y después usar el diagrama de Moody para determinar 
el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. 
 
2.3.7. Sistemas de tubería en serie 
 
Para describir los sistemas de tubería en serie se parte de la ecuación 




+  𝑧1 +
𝑝1
𝛾
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 =
𝑣22
2𝑔





El lado izquierdo de la ecuación denota las características del sistema en 
el punto uno, el cual generalmente se toma como la superficie de un tanque de 
                                            
9 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. P. 321 
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donde proviene el agua. Los primeros tres elementos representan la energía del 
sistema en ese punto, en forma de carga de presión, carga de elevación y carga 
de velocidad. El lado derecho de la ecuación describe la energía del sistema en 
el punto donde se quiere transportar el fluido. 
 
El término ℎ𝐴 es la energía que una bomba agrega al sistema, 
comúnmente se le denomina carga total sobre la bomba y es uno de los 
parámetros principales a tomar en cuenta a la hora de seleccionar la bomba 
para el sistema. El término ℎ𝐿 es el total de la energía que se pierde entre el 
punto uno y el punto dos, esto es, la energía perdida por fricción, acoplamientos 
y accesorios. En general esto se puede expresar de la forma: 
 
ℎ𝐿 = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4 + ⋯ + ℎ𝑛                 [Ecuación 19] 
 
2.3.8. Sistema de tuberías en paralelo 
 
Estos sistemas son aquellos en los que el fluido tiene más de una 
trayectoria por recorrer desde el punto de origen hasta el destino. El principio 
más importante de estos sistemas es el de continuidad, ya que la cantidad de 
fluido que sale del origen es la que se subdivide en las diferentes trayectorias 
del sistema. Matemáticamente se puede expresar así: 
 
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 + ⋯ + 𝑄𝑛                    [Ecuación 20] 
 






2.3.9. Selección y aplicación de bombas 
 
Las bombas son dispositivos que se utilizan para impulsar líquidos a 
través de sistemas de tuberías. Estas se encargan de generar el flujo 
volumétrico deseado al mismo tiempo que desarrollan la carga dinámica total 
ℎ𝐴 que se forma por los cambios de elevación, diferencias de cargas de presión 
y velocidad, y todas las pérdidas de energía antes mencionadas.10 La carga 
total sobre la bomba ℎ𝐴 también denominada carga dinámica total se determina 







+ 𝑧2 − 𝑧1 +
𝑝2−𝑝1
𝛾
+ ℎ𝐿            [Ecuación 21] 
 
A partir de la determinación de la carga total de la bomba, se puede 
encontrar la potencia que una bomba transmite al fluido. La potencia en 
mecánica de fluidos se puede denominar como la rapidez con la que se 
transfiere la energía al sistema y se puede calcular de la siguiente manera: 
 
𝑃𝐴 = ℎ𝐴𝛾𝑄                                [Ecuación 22] 
 
La eficiencia en una bomba puede definirse como la relación de la 
potencia transmitida al fluido con la potencia que se suministra a la bomba. 
Generalmente, para las bombas comercialmente disponibles, el valor de la 
eficiencia se publica como parte de los datos de rendimiento. Para las bombas 
centrífugas, utilizadas para transferir o hacer circular líquidos, la eficiencia va de 
50 % a 85 %.11 
 
                                            
10 McCABE, Warren L.; SMITH, Julian C.; HARRIOTT, Peter. Operaciones unitarias en 
ingeniería química. p. 197 
11 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. p. 208 
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Si se conoce el valor de la eficiencia y la potencia que suministra la bomba 
al sistema, entonces se puede determinar la potencia de entrada a la bomba, la 
cual será la que impuse la bomba. Matemáticamente se calcula de la siguiente 
forma: 
 
𝑃𝐼 = 𝑃𝐴/𝑒𝑀                                 [Ecuación 23] 
 
Conociendo el valor de la potencia de entrada, se puede escoger la 
bomba que se requiere para hacer funcionar el sistema requerido. 
 
2.3.9.1. Carga neta de succión positiva 
 
Los fabricantes de bombas hacen pruebas con el diseño para la succión 
que se requiere con el fin de evitar la cavitación, dicho valor lo reportan como 
carga neta de succión positiva requerida a condiciones de operación y carga 
total del sistema. Cuando se diseña se debe considerar que la carga neta 
positiva disponible esté muy arriba de la requerida. Para calcular la carga neta 
de succión positiva disponible se recurre a la siguiente ecuación: 
 





± ℎ𝑠 − ℎ𝑓 −
𝑝𝑣𝑝
𝛾
                [Ecuación 24] 
 
Es común que los fabricantes de bombas reporten resultados de la carga 
de succión positiva neta requerida 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅  para fijar un límite de condiciones 
para que trabaje la bomba, y es responsabilidad del diseñador cerciorarse que 
la carga de succión positiva neta disponible 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 esté por encima de ese 
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valor. Generalmente se adopta un margen del 10 % para la 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 sobre la 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 y se expresa de la siguiente forma:
12 
 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 > 1.10 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅                         [Ecuación 25] 
 
Tomando en cuenta todos estos aspectos es posible seleccionar la bomba 
que mejor se adecúe al sistema diseñado. 
 
2.4. Calidad del agua 
 
Es complejo definir la calidad del agua, ya que hay muchos factores y 
variables que determinan la misma, pero en general puede decirse que se 
refiere a las condiciones en las que se encuentra el agua respecto a 
características físicas, químicas y biológicas, las cuales se comparan con una 
muestra de agua con unas directrices de calidad o estándares.13 
 
La calidad del agua se asocia al uso final que se le da, así pues, la calidad 
del agua para consumo humano posee características diferentes que para el 
uso en la industria, por ejemplo. Este informe se enfocará en las aguas 
residuales de los equipos del Laboratorio de Operaciones Unitarias, USAC. 
 
2.4.1. Aguas residuales 
 
Las aguas residuales son aquellas que han sido utilizadas en cualquier 
uso benéfico. El conocimiento de la naturaleza del agua residual es 
fundamental para el diseño, operación y control de los sistemas de aguas 
residuales, tales como recolección y tratamiento. 
                                            
12 MOTT, Robert L. Mecánica de fluidos. p. 413 
13SIERRA RAMÍREZ, Carlos Alberto. Calidad del agua: evaluación y diagnóstico. P. 47. 
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2.4.2. Características de las aguas residuales 
 
Es importante que todo ingeniero que se especialice en ramas afines a lo 
ambiental entienda la naturaleza física, química y biológica del agua. Realmente 
el agua nunca se encontrará netamente pura en la naturaleza, ya que por 
diversos factores como el suelo y la atmósfera adquiere elementos o sustancias 
que alteran su composición original. El agua químicamente pura se obtiene 
únicamente en el laboratorio. 
 
Es necesario medir ciertos parámetros de las aguas residuales para 
conocer el estado de pureza o contaminación en el que se encuentran. Estos 
parámetros de calidad del agua están clasificados en físicos, químicos y 
microbiológicos. Hay muchos parámetros que se pueden analizar, pero en este 
informe se le dará enfoque específicamente a los parámetros de interés de las 
aguas residuales del Laboratorio de Operaciones Unitarias, USAC. 
 
2.4.3. Parámetros físicos 
 
Los parámetros físicos son aquellas sustancias que pueden no ser tóxicas, 




Es la capacidad que tiene el material disuelto y los coloides para 
obstaculizar el paso de luz. El color es producido por la descomposición natural 
de materia vegetal o por la disolución de ciertos minerales como hierro y 
manganeso. El color se expresa en unidades de color (UC), el cual se obtiene 





Es una propiedad organoléptica y de determinación subjetiva, ya que no 
existen instrumentos de observación ni unidades de medida, por lo que se 
reportan como presente o no presente. Generalmente se menciona en conjunto 
con el sabor, ya que están íntimamente ligadas. Específicamente la sustancia 




Es uno de los parámetros físicos más importantes en el agua, pues por lo 
general influye en la densidad, viscosidad, velocidad de reacciones químicas, el 
retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la 
precipitación de compuestos, la formación de depósitos, desinfección y los 
procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Múltiples factores, 





Los sólidos son todos los residuos que se obtienen como materia 
remanente luego de evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura 
dada. Estos pueden encontrarse suspendidos o disueltos, según el tipo de 
asociación con el agua. En primera instancia se encuentran los sólidos totales, 
estos corresponden al residuo remanente después de secar una muestra de 
agua. Estos equivalen a la suma del residuo disuelto y suspendido y se 
determinan entre 103℃-105℃. 
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Además del contenido en sólidos totales, conviene conocer qué parte de 
estos sólidos se encuentra disuelta y qué otra es sedimentable. Los sólidos 
sedimentables se determinan por decantación a partir de un volumen de 
muestra de un litro dejado en reposo en un recipiente cónico (cono Imhoff) 
durante una hora, expresándose el volumen sedimentado en el fondo del cono 
en ml/L. Estos dan una idea de la cantidad de lodos que se producirán en la 
decantación primaria. 
 
Los sólidos disueltos se determinan gravimétricamente mediante filtración, 
a vacío o presión, con filtros de fibra de vidrio de borosilicato de diámetro de 
poro de 0,45 m, de un volumen conocido de agua bruta, denominándose 
sólidos en suspensión el residuo seco retenido en los mismos expresado como 
mg/L. Al residuo del filtrado secado a 105℃ se le denomina sólidos disueltos y 
se expresa en mg/L. 
 
2.4.4. Parámetros químicos 
 
El agua, por ser considerada como solvente universal, tiene la posibilidad 
de que gran cantidad de elementos y compuestos químicos estén presentes en 
ella. Sin embargo, pocos son los elementos significativos en la calidad del agua. 
 
Por conveniencia, en este informe solo se discuten las sustancias que a 
criterio del autor tienen relevancia en la calidad del agua para los equipos del 




El pH es una medida indirecta de la concentración de iones hidronio, 
indicando la naturaleza ácida o alcalina del agua. Este influye en algunos 
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fenómenos que ocurren en el agua, como la corrosión y las incrustaciones en 
las redes de distribución. Aunque podría decirse que no tiene efectos directos 
sobre la salud, sí puede influir en los procesos de tratamiento del agua, como la 
coagulación y la desinfección. 
 
Cuando se tratan aguas ácidas, es común la adición de un álcali (por lo 
general, cal) para optimizar los procesos de coagulación. En algunos casos, se 
requerirá volver a ajustar el pH del agua tratada hasta un valor que no le 




La alcalinidad es una medida de neutralizar ácidos. Esta se considera 
como la presencia de sustancias básicas en el agua, y contribuyen, 
principalmente, a la alcalinidad de una solución acuosa los iones bicarbonato 
[HCO3-], carbonato [CO3-2], y oxidrilo [OH-], pero también las sales del fósforo, 
ácido silícico u otros ácidos de carácter débil. Su presencia en el agua puede 
producir CO2 en el vapor de calderas que es muy corrosivo y también puede 
producir espumas, arrastre de sólidos con el vapor de calderas, etc. Se corrige 
por descarbonatación con cal, tratamiento ácido o desmineralización por 
intercambio iónico.14 
 
La alcalinidad es importante en la calidad del agua por diferentes razones: 
 
• En altas concentraciones le comunica un sabor desagradable al agua. 
• En presencia de iones de Ca o Mg (dureza) forma precipitados que 
ocasionan problemas de taponamiento y obstaculizan el flujo en las 
tuberías. 
                                            
14SIERRA RAMÍREZ, Carlos Alberto. Calidad del agua: evaluación y diagnóstico. P. 61. 
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• Tal vez la más importante razón es que la alcalinidad controla el 




Correspondiente a la suma de los cationes polivalentes expresados como 
la cantidad equivalente de carbonato de calcio, de los cuales los más comunes 
son los de calcio y los de magnesio. La dureza está relacionada con el pH y la 
alcalinidad; depende de ambos. 
 
Un agua dura puede formar depósitos en las tuberías y hasta obstruirlas 
completamente. Esta característica física es nociva, particularmente en aguas 
de alimentación de calderas, en las cuales la alta temperatura favorece la 
formación de sedimentos. La remoción de la dureza en el tratamiento se lleva a 
cabo mediante la precipitación con cal o mediante el proceso combinado cal-
carbonato, conocido como ablandamiento cal-soda. 
 
En términos generales, puede considerarse que un agua es blanda 
cuando tiene dureza menor de 100 mg/L; medianamente dura, cuanto tiene de 









                                            
15SIERRA RAMÍREZ, Carlos Alberto. Calidad del agua: evaluación y diagnóstico. P. 64. 
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2.4.4.4. Demanda química de oxígeno (DQO) 
 
Equivale a la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores 
presentes en un agua sin la intervención de los organismos vivos. La 
eliminación de la materia orgánica se lleva a cabo mediante la coagulación-
floculación, la sedimentación y la filtración. Sin embargo, cuando la fuente de 
agua cruda tiene una carga orgánica y bacteriana muy grande, será necesaria 
una precloración que debe constituirse en un proceso adecuadamente 
controlado. 
 
Lo deseable es que las fuentes de agua cruda no presenten una carga 
orgánica elevada. Por la naturaleza de estos parámetros, las normas de calidad 
de agua establecen que los causantes de la contaminación orgánica deben 
estar ausentes en las aguas para consumo humano. 
 
2.4.5. Tratamiento de aguas 
 
En las diferentes ramas de la ingeniería se le conoce como tratamiento de 
aguas al conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico, fisicoquímico 
y biológico, con el fin de reducir las características del agua no deseables para 
su utilización. Como se puede suponer, hay muchos tipos de tratamiento 
enfocados en los diferentes usos que se le puede dar al agua. Para fines de 
este informe, se enfocará en las etapas necesarias únicamente para las aguas 




La coagulación es un proceso de desestabilización química de las 
partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los 
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mantienen separados, por medio de la adición de los coagulantes químicos y la 
aplicación de la energía de mezclado.16 El objetivo principal de la coagulación 
es desestabilizar las partículas coloidales que se encuentran en suspensión 
para favorecer su aglomeración, en consecuencia, se eliminan las materias en 
suspensión estables. 
 
La coagulación es el tratamiento más eficaz pero también es el que 
representa un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es igualmente el 
método universal porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas 
naturalezas y de peso de materia que son eliminados al menor costo, en 




Los coagulantes son productos químicos que, al adicionarlos al agua, son 
capaces de producir una reacción química con los componentes químicos del 
agua, especialmente con la alcalinidad de esta, para formar un precipitado 
voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el hidróxido metálico 
del coagulante que se está utilizando. Los principales coagulantes utilizados 
para desestabilizar las partículas y producir el floc son:17 
 
• Sulfato de aluminio 
• Aluminato de sodio 
• Cloruro de aluminio 
• Cloruro férrico 
• Sulfato férrico 
• Poli electrolitos (como ayudantes de floculación) 
                                            
16CÁRDENAS, Yolanda Andía. Tratamiento de agua: coagulación y floculación. P. 9. 
17CÁRDENAS, op. cit., p. 16. 
35 
Los más utilizados son las sales de aluminio y hierro. Cuando se adiciona 
estas sales al agua se produce una serie de reacciones muy complejas donde 
los productos de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos. Estas sales 
reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o 
hierro que son insolubles y forman los precipitados. 
 
2.4.5.1.2. Influencia de la mezcla 
 
El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del 
coagulante determina si la coagulación es completa. Turbulencias desiguales 
hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y 
la otra parte tenga poco o casi nada. La agitación debe ser uniforme e intensa 
en toda la masa de agua, para asegurar que haya producido la reacción 
química de neutralización de cargas correspondiente. 
 
En el transcurso de la coagulación y floculación se procede a la mezcla de 
productos químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla es enérgica y 
de corta duración (60 seg. máx.), llamado mezcla rápida. Esta mezcla tiene por 
objeto dispersar la totalidad del coagulante dentro del volumen del agua a tratar. 





La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la 
agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y 
aglomeración de los flóculos recién formados, con la finalidad de aumentar el 
tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad. Estos flóculos 
inicialmente pequeños crean, al juntarse, aglomerados mayores que son 
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capaces de sedimentar.18 La segunda etapa de la mezcla, que corresponde a 
una mezcla lenta, tiene por objeto permitir los contactos entre los flóculos, la 
turbiedad y el color. La mezcla debe ser lo suficiente para crear diferencias de 
velocidad del agua dentro de la unidad, pero de manera que no sea turbulento, 
ya que los flóculos corren el riesgo de romperse, aún si el tiempo es no más del 




Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos moleculares 
muy elevados. Moléculas orgánicas solubles en agua formadas por bloques 
denominados monómeros, repetidos en cadenas largas. Estos floculantes 
pueden ser de naturaleza: 
 
• Mineral 
• Orgánico natural 
• Orgánico de síntesis 
 
Estos últimos son los más utilizados y son macromoléculas de una gran 
cadena, obtenidos por asociación de monómeros sintéticos con masa molecular 
elevada de 106 a 107 g/mol. Estos se clasifican de acuerdo a la ionicidad de los 
polímeros: 
 
o Aniónicos (generalmente copolímeros de la acrilamida y del ácido 
acrílico). 
o Neutros o no iónicos (poliacrilamidas). 
o Catiónicos (copolímero de acrilamidas + un monómero catiónico). 
 
                                            




Los sistemas de filtración tratan el agua pasándola a través de lechos de 
materiales granulares que retiran y retienen los contaminantes. Los sistemas de 
filtrado convencionales, directos, lentos de arena y de tierra diatomácea hacen 
todos un buen trabajo, al eliminar la mayoría de protozoos, bacterias y virus (si 
se usa la coagulación). Usualmente, los filtros de bolsa y cartucho no eliminan 
los virus y muy pocas bacterias. 
 
Los filtros de bolsa y cartucho son sistemas sencillos y fáciles de usar que 
utilizan una bolsa tejida o un cartucho de filamento enrollado o un filtro fruncido 





























Para el desarrollo del sistema de recirculación y tratamiento del agua 
residual proveniente de los equipos, es necesaria la definición de las variables y 
parámetros de estudio utilizados. El proyecto comprende las siguientes etapas 
de caracterización: 
 
• Recopilación de los datos del flujo volumétrico de los efluentes de los 
equipos del laboratorio. 
• Recopilación de datos de las propiedades físicas y químicas: 
o Temperatura 
o Sólidos en suspensión  
o Sólidos disueltos 
o Potencial de hidrógeno (pH) 




• Diseño del sistema de recirculación: 
o Diámetro de tubería  
o Longitud de tubería recta 
o Potencia de la bomba 
o Dimensiones del tanque de almacenamiento 
o Material de tuberías y el tanque 
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• Diseño del sistema de tratamiento 
o Concentración de coagulante 
o Tiempo de agitación rápida 
o Tiempo de agitación lenta 
o Tiempo de sedimentación 
o Tipo de filtro 
 


























Factor potencial de 
diseño 
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Tabla II. Variables presentes en el diseño del sistema de recirculación 
 
  
Factor potencial de 
diseño 
  Nombre Unidad Constante Variable Característica Descripción 
Presión Pa 
 




























































de la bomba 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla III. Variables presentes en el diseño del sistema de tratamiento  
 
  
Factor potencial de 
diseño 














































Fuente: elaboración propia. 
 
3.2. Delimitación del campo de estudio 
 
3.2.1. Campo de estudio 
 
 Operaciones unitarias de transferencia de momento, desechos líquidos, 
diseño de equipo. 
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3.2.2. Etapas de investigación 
 
• Listado y caracterización de cada equipo que utiliza agua en el 
Laboratorio de Operaciones Unitarias, USAC. 
o Determinación del flujo volumétrico de aguas residuales efluentes 
del equipo del Laboratorio de Operaciones Unitarias, USAC. 
 
• Recopilación de datos de las propiedades físicas y químicas: 
o Temperatura 
o Sólidos en suspensión  
o Sólidos disueltos 
o Potencial de hidrógeno (pH) 




• Propuesta de un plan de tratamiento para las aguas residuales 
o Prueba de jarras 
o Tipo de filtro 
 
• Diseño del sistema de recirculación 
o Diámetro de tubería  
o Longitud de tubería recta 
o Potencia de la bomba 
o Dimensiones del tanque de almacenamiento 
o Material de tubería y tanque 
 
• Diseño del sistema de tratamiento 
o Dimensiones del tanque de recepción 
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o Agitador 
o Concentración de coagulante 
o Tiempo de agitación rápida 
o Tiempo de agitación lenta 
o Tiempo de sedimentación 
o Tipo de filtro 
 
3.3. Recursos humanos disponibles 
 
Investigador: Pablo César Méndez Rodas 
Asesor: ingeniero químico Jorge Mario Estrada Asturias. Colegiado No. 685 
Coasesor: ingeniero químico Jorge Emilio Godínez Lemus. Colegiado No. 874 
 
3.4. Recursos materiales disponibles 
 
A continuación se detalla el equipo necesario para la determinación de los 
efluentes finales, la planificación del diseño del sistema de recirculación de 








• Flexómetro  
• Planchas de agitación 






• Pipeta serológica 







• Sulfato de aluminio 
 
Debido a que el análisis de las muestras de agua se realizó en el 
Laboratorio de Química y Microbiología Sanitaria “Dra. Alba Tabarini Molina”, 
solo se necesitaron los recipientes para la toma de las muestras, los cuales 
también fueron del laboratorio. 
 
3.5. Técnica cualitativa o cuantitativa 
 
El diseño del sistema de recirculación, almacenamiento y tratamiento de 
los efluentes de los equipos del Laboratorio de Operaciones Unitarias se 
realizará utilizando técnicas combinadas.  
 
Los datos cuantitativos son la estimación de flujos volumétricos por parte 
de los equipos [litro/hora], la temperatura [°C], sólidos en suspensión y disueltos 
[mg/L], pH, y DQO [mg/L]. Para el diseño del sistema de recirculación se tienen 
datos cuantitativos como el diámetro de la tubería [pulg], la longitud de tubería 
recta [m], la altura a la que estará el tanque de almacenamiento [m] y la 
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potencia de la bomba [W]. El diseño en sí es netamente cualitativo, así como la 
propuesta del plan de tratamiento de las aguas residuales. 
 
3.6. Recolección y ordenamiento de la información 
 
Para la recolección y ordenamiento de la información se procedió a medir 
los flujos volumétricos que salen de cada equipo. En estos mismos flujos se 
tomó la muestra para su posterior análisis físico y químico, ya que es necesario 
que el agua que vaya a recircularse esté libre de sustancias que puedan afectar 
el equipo en su posterior uso. Se midió la longitud del largo y ancho del 
laboratorio, así como el espacio que ocupa cada equipo dentro del mismo. 
 
Tabla IV. Toma de datos de intercambiador de calor de tubos 
concéntricos 
 
Corrida Masa (lb) Tiempo (seg) 
1   
2   
3   
4   
5   
 









Tabla V. Toma de datos de intercambiador de calor de concha y tubos 
 
Corrida Masa (lb) Tiempo (seg) 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VI. Toma de datos de torre absorción 
 
Corrida Masa (lb) Tiempo (seg) 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VII. Toma de datos de torre de destilación 
 
Corrida Masa (lb) Tiempo (seg) 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VIII. Toma de datos de equipos con circuito cerrado 
 
Equipo Ancho (m) Largo (m) Altura (m) 
Torre de humidificación    
Medidores de flujo    
Bomba centrífuga    
Tubería y accesorios    
 






















Figura 10. Diagrama de procedimiento experimental para determinación 





























Asegurar el continuo suministro de agua 
Verificar el nivel del tanque de suministro de 
agua 
Arrancar la bomba de suministro de agua con 
la válvula de descarga cerrada 
Colocar la cubeta en el efluente del 
equipo y dejarlo llenarse durante 10 
segundos 
Medir la temperatura del efluente 
Tomar 5 muestras para análisis físico y 
químico 
Preparar una cubeta y un 




Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Química y 
Microbiología Sanitaria “Dra. Alba Tabarini Molina”. Dicho laboratorio utilizó una 
metodología validada para determinar los parámetros solicitados. En la sección 
de anexos se presentan los diagramas de flujo donde se detallan las 
metodologías tanto del laboratorio como de la determinación del flujo 
volumétrico. 
 
3.7. Tabulación, ordenamiento y procesamiento de la información 
 
Para el diseño del sistema de recirculación y almacenamiento de los 
efluentes de los equipos del Laboratorio de Operaciones Unitarias, se procedió 
a determinar el volumen total de agua que se utiliza por cada equipo en una 
práctica normal de laboratorio a partir del flujo volumétrico de cada uno. Con 
este volumen y las dimensiones del laboratorio se determinó la capacidad del 
tanque de almacenamiento, tamaño de tubería y potencia de la bomba. Los 
resultados de los parámetros evaluados de las muestras tomadas de cada 
equipo se presentan en informes proporcionados por el laboratorio que realizó 
los análisis. Estos resultados se utilizaron para evaluar la necesidad del plan de 
tratamiento de agua previo a recircularse. 
 
3.8. Análisis estadístico 
 
3.8.1. Determinación del número óptimo de mediciones 
 
El número de repeticiones en las mediciones experimentales se realiza 
con el objetivo de disminuir los errores aleatorios y empíricos. Esto permite que 
las mediciones sean más precisas. Para determinar el número de corridas se 
tomará un valor de confiabilidad del 90 %, con una probabilidad de fracaso del 
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10 %, que implica un valor de α=0,1. El valor 𝑍∝/2 = 1,3722  se obtiene de la 




2∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2




𝑛 = Número de corridas experimentales 
𝑍∝/2= Nivel de confianza deseado en las mediciones 
𝑝 = Probabilidad de éxito 
𝑞 = Probabilidad de fracaso 
 𝑒 = Error experimental estimado 
 
Sustituyendo los valores en la ecuación:  
 
𝑛 =




𝑛 = 4,2366 ≈ 5 
 
El número de repeticiones es de 𝑛 = 4,2366  indicando que se deben 
realizar 5 corridas, para poder cumplir con una confiabilidad de 90 % y 
estimando un error del 0,20, lo que conlleva a que los resultados del 
experimento sean precisos. Por lo tanto, para este trabajo de investigación se 
realizará la toma de 5 muestras para la determinación del flujo volumétrico y 5 
muestras para el análisis físico y químico de los efluentes.  
                                            
19 WARPOLE, Ronald. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. P. 186. 
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3.8.2. Medidas de tendencia central 
 
3.8.2.1. Media aritmética 
 
La media aritmética de un conjunto de valores {x1, x2,…, xi} de una 
variable x viene determinada por la suma de dichos valores, dividida por el 






                                  [Ecuación 27] 
 
3.8.3. Medidas de dispersión 
 
Describen la cantidad de dispersión o variabilidad que se encuentra entre 





Es la media de las desviaciones (x) al cuadrado respecto a la media 







                              [Ecuación 28] 
 
Donde n es el tamaño de la muestra. 
 
                                            
20JOHNSON, Robert. Estadística elemental. P. 64 
21JOHNSON, op. cit., p.66. 
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3.8.3.2. Desviación estándar 
 
La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es 
decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de 
desviación.22 
 
𝑆 = √𝑆2                                       [Ecuación 29] 
 
3.9. Plan de análisis de los resultados 
 
3.9.1. Métodos y modelos de los datos según el tipo de 
variables 
 
Los datos obtenidos no están sujetos a modelaciones matemáticas debido 
a que no es un estudio de tipo experimental. Los datos del análisis de agua por 
obtener serán interpretados de forma cualitativa para proponer un plan de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
Los datos que se obtendrán del flujo volumétrico total se analizarán de 
forma cualitativa y cuantitativa, para determinar el diámetro de la tubería que se 
utilizará en el sistema de recirculación, así como la longitud de la tubería, la 
potencia disponible de la bomba, la altura a la que se encontrará el tanque y los 
accesorios necesarios para el sistema. 
 
Habiendo obtenido todos los datos mencionados anteriormente, se 
proseguirá a diseñar el sistema completo de recirculación, tratamiento y 
almacenamiento de los efluentes de aguas residuales totales obtenidos en el 
Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela de Ingeniería Química. 
                                            
22JOHNSON, Robert. Estadística elemental. P. 67. 
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3.9.2. Programas a utilizar para análisis de datos 
 
Para el desarrollo de la investigación se requieren, además del sistema 
operativo Windows 8, los siguientes programas: 
 
• Microsoft Word: permitirá crear y editar documentos profesionales.  
• Microsoft Excel: permitirá procesar, graficar y analizar la información 
obtenida.  
• AutoCAD 2014: permitirá crear planos profesionales para el diseño del 



























A continuación se presentan los resultados obtenidos para el diseño del 
sistema de recirculación de agua. 
 
Tabla IX. Volumen promedio utilizado por práctica en el Laboratorio de 
Ingeniería Química 1 
 
Equipo Volumen total [m3] 
Medidores de flujo 0,100 
Bomba centrífuga  0,100 
Caídas de presión 0,100 
Intercambiador de calor tubos concéntricos 2,372 
Intercambiador de calor de concha y tubos 2,799 
 
Fuente: elaboración propia, con base en el anexo 3. 
 
Tabla X. Volumen promedio utilizado por práctica en el Laboratorio de 
Ingeniería Química 2 
 
Equipo Volumen total [m3] 
Torre de humidificación 1,418 
Torre de absorción 0,508 
Torre de destilación 0,738 
 
Fuente: elaboración propia, con base en el anexo 3. 
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Tabla XI. Volumen total por día para ser recirculado 
 
Concepto Volumen total [m3] 
Laboratorio de Ingeniería Química 1 1,718 
Laboratorio de Ingeniería Química 2 1,418 
Total 3,136 
 
Fuente: elaboración propia, con base en el anexo 3. 
 
Tabla XII. Especificaciones del sistema de distribución de agua 
 
Tubería 
Concepto Diámetro Largo [m] Material 
Succión 1 ½ “ 0,3 PVC 
Descarga 1 ¼ “ 0,3 PVC 
Descarga 1” 13,7 PVC 
Descarga ¾ “ 14,5 PVC 
Accesorios 
Concepto Diámetro Cantidad Tipo 
Codo 1” 5 Estándar a 90o 
Codo ¾” 2 Estándar a 90o 
Tee 1 ½“ 1 Estándar 
Tee 1 ¼” 1 Estándar 
Tee 1” 1 Estándar 
Válvula 1 ½” 1 Compuerta 
Válvula 1 ¼” 1 Compuerta 
Válvula 1” 2 Compuerta 
Válvula 1” 1 Verificación 
 
Fuente: elaboración propia, con base en el anexo 3. 
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Tabla XIII. Especificaciones del sistema de recepción de agua 
 
Tubería 
Concepto Diámetro Largo [m] Material 
Succión 1 ¼ “ 1,3 PVC 
Descarga 1 “ 1,1 PVC 
Accesorios 
Concepto Diámetro Cantidad Tipo 
Codo 1 ¼ “ 1 Estándar a 90o 
Codo 1 “ 2 Estándar a 90o 
Tee 1 ¼ “ 1 Estándar 
Válvula 1 ¼ “ 1 Compuerta 
Válvula 1 “ 1 Compuerta 
 
Fuente: elaboración propia, con base en el anexo 3. 
 









Tanque receptor 3,20 2,06 1,49 
Tanque de almacenamiento 3,20 2,06 1,49 
 







Tabla XV. Especificaciones de las bombas para el sistema de 
recirculación de agua 
 
Sistema de distribución de agua 
Tipo Centrífuga vertical 
Capacidad 50 gal/min 
Potencia que transmite al fluido 0,596 hp 
Potencia de entrada 0,918 hp 
Potencia de salida 1,000 hp 
NPSHR <9,335 m 
Sistema de recepción de agua 
Tipo Centrífuga vertical 
Capacidad 20 gal/min 
Potencia que transmite al fluido 0,038 hp 
Potencia de entrada 0,059 hp 
Potencia de salida 0,100 hp 
NPSHR <7,857 m 
 










Tabla XVI. Resultados de los análisis físicos y químicos de las muestras 



























de PtCo 19,00 13,00 30,00 18,00 18,00 35,00 
Sólidos 




mg/L 233,0 255,0 232,0 234,0 230,0 1000,0 
Temperatura OC 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 <40 
Determinaciones químicas 
DQO mg/L <5 <5 <5 <5 <5 200,0 
pH - 07,83 07,60 08,15 07,65 07,58 6,5-8,5 
Alcalinidad mg/L 182,00 160,0 162,00 166,00 164,00 300,0 
Dureza mg/L 164,00 162,0 164,00 174,00 164,00 500,0 
*LMP: Límite máximo permisible 
 










Figura 11. Plan de tratamiento 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Realizar un sistema de recirculación de agua en el Laboratorio de 
Operaciones Unitarias es importante, debido a que, además de disminuir el 
volumen total de agua consumida, garantiza también tener un suministro 
continuo de agua para reducir el riesgo de un paro de actividades en el 
laboratorio por falta de la misma. 
 
En las tablas IX y X se encuentran los resultados de la medición del 
volumen total de agua que aproximadamente se utiliza en cada equipo por cada 
práctica, tanto del Laboratorio de Ingeniería Química 1 (LIQ1) como del 
Laboratorio de Ingeniería Química 2 (LIQ2). Esto es importante conocerlo 
debido a que provee una pauta para estimar un flujo de recirculación. Para 
poder medir este volumen se utilizaron dos métodos, dependiendo del tipo de 
equipo con que se trabajaba. Estos dos tipos de equipo pueden ser de circuito 
cerrado o de flujo continuo.  
 
Para los equipos de circuito cerrado únicamente se midió la capacidad del 
tanque que almacena el agua para determinar la cantidad total de agua que 
necesita para su correcto funcionamiento. Para los equipos de flujo continuo se 
midió el flujo másico de agua y se midió la cantidad de tiempo que el equipo 
permanece funcionando. Operando estas variables se obtiene un aproximado 
del volumen que se utiliza por práctica de laboratorio. 
 
Los equipos que mayor cantidad de agua consumen son los dos 
intercambiadores de calor seguidos por la torre de humidificación, por lo que se 
le debe prestar especial atención. Esto lleva al análisis de la tabla XI, la cual 
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presenta el volumen total que deber ser recirculado, y esta es la premisa para 
determinar las dimensiones del tanque de almacenamiento que posteriormente 
se expondrá en esta sección. 
 
Como se puede observar, la cantidad de agua destinada a recirculación es 
menor que el volumen estimado en las dos tablas anteriores. Eso se debe a que 
tanto los dos intercambiadores de calor como la torre de destilación forman 
parte de un pequeño sistema de recirculación de agua que conecta con la pileta 
de la torre de humidificación. Cabe mencionar que dicho sistema de 
recirculación no cuenta con ningún tipo de tratamiento de agua, por lo que al 
finalizar cada práctica debe desecharse al alcantarillado público, y vuelve a 
hacerse necesario el propósito del presente informe. 
 
En la tabla XII se muestran las especificaciones del sistema de distribución 
de agua propuesto, esto incluye diámetro de la tubería, longitud de la tubería, 
material de la tubería y accesorios, tipos de accesorios y la cantidad que se 
utilizará de cada uno. El material escogido para el sistema de distribución de 
agua es el coluro de polivinilo (PVC), debido a su bajo costo, facilidad de 
instalación, peso ligero y características de flujo muy buenas, por lo que cumple 
con los requerimientos básicos para el sistema. 
 
La razón principal de por qué hay diferentes diámetros de tubería es que 
se debe al flujo que se maneja. La tubería de succión de la bomba es la que 
posee el mayor diámetro, esto es debido a que se sabe que, para un flujo 
volumétrico, a medida que aumenta el área transversal disminuye la velocidad 
de dicho flujo. Esto es útil debido a que, si la velocidad de entrada en la bomba 
es muy grande, se corre el riesgo de formar burbujas provocando así el 
fenómeno de cavitación y disminuyendo el tiempo de vida de la bomba. 
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La tubería de descarga tiene diferentes diámetros debido a que el flujo 
volumétrico varía según la dirección que tome. Se sabe del principio de 
continuidad para sistemas de tuberías en paralelo que la suma de los flujos 
volumétricos que se subdividen es igual al flujo volumétrico inicial, por lo tanto, 
cada vez que el flujo se divide, este es menor en cada tramo y por lo tanto 
requiere una tubería de menor diámetro. Determinar el diámetro tanto de la 
tubería de succión como de los diferentes diámetros de descarga, se hace con 
base a la figura 9, la cual describe el tamaño óptimo de tubería para un flujo 
volumétrico dado. 
 
En el caso de las válvulas, cada una tiene un propósito específico por el 
cual se agregó al sistema. En total se requieren cuatro válvulas, de las cuales 
tres son de compuerta y una es de verificación (de retención o comúnmente 
denominada “cheque”). Se escogió colocar válvulas de compuerta debido a que 
estas son las que tienen una menor resistencia al paso del fluido, esto se ve 
reflejado en que este tipo de válvulas poseen la razón de longitud equivalente 
𝐿𝑒/𝐷 más pequeña de todas (esto puede encontrarse en la sección de anexos). 
Se coloca una válvula de compuerta en la entrada de la bomba, ya que de esta 
forma no será necesario drenar el tanque de almacenamiento para darle 
mantenimiento. Se coloca una válvula de compuerta en la salida de la bomba 
para controlar el flujo de salida. Y se coloca la última válvula de compuerta en la 
salida de la tubería hacia la pileta de la torre de humidificación. 
 
La función principal de una válvula de verificación es dejar pasar el flujo en 
una sola dirección. El sistema propuesto se conecta con la tubería que provee 
de agua municipal al laboratorio. Es debido a esto que se requiere una válvula 
de verificación, ya que la presión de agua municipal es fluctuante y en algún 
momento esta puede rebalsar de agua el tanque de almacenamiento. 
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Adicional a las válvulas mencionadas, es necesario agregar una válvula de 
mariposa en el extremo de la tubería para poder abastecer de agua los tanques 
de los equipos que funcionan con circuito cerrado. La tabla XIV muestra las 
dimensiones de los tanques que se utilizarán en el sistema de recirculación, las 
cuales están basadas en los resultados que se encuentran en la tabla XI. Son 
necesarios dos tanques, uno de recepción de agua utilizada y el otro de 
almacenamiento de agua tratada, esto para facilitar el tratamiento intermedio 
que se le dará al agua. Los tanques están diseñados con una capacidad 
volumétrica para suplir la necesidad de flujo de agua para una práctica de LIQ1 
y LIQ2 en un mismo día usando todos los equipos que lo requieran. 
Transcurridas ambas prácticas será necesario hacer recircular el agua hacia el 
tanque de recepción y, posteriormente, al tanque de almacenamiento para un 
nuevo ciclo. Todo esto debiera de proveer al Laboratorio de Operaciones 
Unitarias un funcionamiento autosustentable para todos los equipos. 
 
El determinar la energía del sistema por medio de la carga de presión, 
carga de elevación y carga de velocidad, además de las pérdidas de energía 
por accesorios y acoplamientos, tiene como objetivo final el calcular la carga 
total que se necesita agregar al sistema para que este funcione. Dicha carga 
total deber ser suministrada por una bomba que cumpla las características 
necesarias. A partir de esta carga y del flujo volumétrico que se trabaje se 
determina la potencia que debe trasmitir al fluido. Teniendo la potencia que se 
transmite, se debe determinar la potencia de entrada a la bomba, ya que dentro 
de esta también hay pérdidas de energía y las bombas poseen una eficiencia 
bajo la cual trabajan. Tomando en cuenta que las bombas centrífugas trabajan 
bajo una eficiencia entre el 50 % y 85 %, para usos de este informe se asume 
una eficiencia de 65 %. 
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La tabla XV muestra la información de las especificaciones de las dos 
bombas que se utilizarían en el sistema de recirculación de agua, una para el 
sistema de distribución y otra para el sistema de recepción. El sistema de 
distribución de agua parte del tanque de almacenamiento, del cual se requiere 
un flujo volumétrico máximo de 50 gal/min, esto basado en el flujo promedio que 
se maneja en los equipos del laboratorio. 
 
A partir de todos los cálculos realizados en la sección de apéndices, se 
obtiene que esta bomba debe suministrar 0,596 hp de potencia al fluido, por lo 
tanto, asumiendo una eficiencia del 65 %, la potencia de entrada de la bomba 
debe ser de al menos 0,918 hp. Además de esto es necesario determinar la 
cabeza neta de succión positiva requerida (NPSHR) para asegurar que la 
bomba no presente cavitación. Finalmente se elige una bomba centrífuga 
vertical de un hp, esto por conveniencia de espacio, por el tipo de fluido, por el 
flujo requerido y cuya NPSHR sea menos que 9,335 m de carga. 
 
Un análisis similar se realiza para la bomba del sistema de recepción de 
agua. Este sistema tiene como finalidad reabastecer el tanque receptor para su 
posterior tratamiento. El flujo requerido para esta bomba es un máximo de 20 
gal/min, debe suministrar 0,038 hp de potencia al fluido, la potencia de entrada 
debe ser al menos de 0,059 hp, por lo que se escoge una bomba centrífuga 
vertical de 0,100 hp con una NPSHR menor que 7,857 m de carga. Puede 
observarse que esta bomba posee una potencia diez veces menor que la 
bomba del sistema de distribución, esto es lógico debido a que el único trabajo 






La tabla XVI es una transcripción de los resultados de las muestras 
analizadas en el Laboratorio de Química y Microbiología “Dra. Alba Tabarini 
Molina”, estos resultados se encuentran en la sección de anexos. Aquí se 
muestran los aspectos físicos y químicos de mayor relevancia en cuanto a la 
calidad del agua que se busca recircular en el laboratorio. Los parámetros 
evaluados son temperatura, alcalinidad, dureza, sólidos suspendidos, sólidos 
disueltos, demanda química de oxígeno y pH. 
 
En esta tabla se encuentran también valores de referencia para comparar 
los datos obtenidos y verificar que el estado del agua es el adecuado. Los 
valores de referencia fueron tomados de la Norma COGUANOR NTG 29001 
para agua potable y Acuerdo Gubernativo 236-2006 para la disposición de 
aguas residuales. 
 
Basado en los datos, el agua en todos los equipos del laboratorio se 
encuentra en condiciones relativamente aceptables, ya que ninguno de los 
parámetros sobrepasa los valores de referencia. La temperatura es constante 
en todos los equipos, por lo tanto, este puede dejar de ser un factor 
preocupante ya que al no haber variaciones se puede asumir que esa es la 
temperatura de operación en todo el laboratorio. Esto es importante porque una 
variación en la temperatura puede afectar los procesos del tratamiento que se le 
dará al agua. 
 
El pH y la alcalinidad están estrechamente relacionados, esto es, valores 
elevados de pH equivaldrían a valores más altos de alcalinidad. En este caso el 
pH del agua está entre valores de 7,5 a 8,5, ligeramente básica, y se ve 




La dureza en el agua puede afectar directamente en tuberías de calderas 
debido a las altas temperaturas con las que se trabaja, esto produce 
incrustaciones que afectan la eficiencia de la trasferencia de calor. Los valores 
que se encontraron en las aguas residuales de los equipos no presentan alguna 
amenaza significativa al sistema de recirculación. La demanda química de 
oxígeno es menor que 5 mg/L, por lo que no requiere ningún tratamiento para la 
reducción del mismo. 
 
Los sólidos disueltos totales presentan valores que, si bien no son 
mayores a los valores de referencia para la calidad del agua, es necesario 
tratarlos antes de recircular el agua utilizada. Esto es importante, ya que se 
puede ocasionar daños en la bomba por hacerse circular agua con residuos 
sólidos. El tratamiento propuesto se expone en la figura 11, el cual se compone 
de una etapa de recepción, coagulación, floculación, sedimentación y, por 
último, filtración, llevándose a cabo en el tanque receptor, siendo este un 
reactor del tipo batch. 
 
La primera etapa es la recepción, se capta toda el agua residual 
proveniente de los equipos en el tanque reactor hasta llenarlo, debido a que el 
tratamiento del agua será por lotes. La segunda etapa es de coagulación y 
floculación. La coagulación se encarga de desestabilizar las partículas 
coloidales que están en suspensión y así favorecer la aglomeración; con eso se 
eliminan las materias en suspensión estables. En la floculación ocurre la 
aglomeración de las partículas desestabilizadas primero en microflóculos y más 
tarde en aglomerados voluminosos llamados flóculos. Esto sucede por la 
agitación constante de la masa coagulada para sedimentar con facilidad 
 
El coagulante propuesto para esta etapa es el sulfato de aluminio, ya que 
cuando el agua es ligeramente alcalina, el aluminio precipita arrastrando las 
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partículas en suspensión. Este coagulante es el más utilizado por su alto grado 
de eficiencia y su economía. Se propone una concentración del coagulante de 
60 mg/L según los resultados de la Prueba de Jarras, en la cual se evaluaron 6 
concentraciones distintas y, como puede observarse en el anexo 12, a la 
concentración propuesta presentó a simple vista una mayor cantidad de 
partículas suspendidas sedimentables en comparación con las otras. 
 
En esta etapa de coagulación y floculación se presentan dos tipos de 
agitación: la agitación rápida, cuyo propósito es distribuir el reactivo en todo el 
tanque y que se realiza por un minuto a una velocidad de 200 rpm. Luego sigue 
la agitación lenta, cuyo propósito es promover la aglomeración de partículas 
desestabilizadas y formar los flóculos; se lleva a cabo durante 20 minutos a una 
velocidad de 40 rpm según la Prueba de Jarras. 
 
La tercera etapa es la sedimentación, esta consiste únicamente en dejar 
que los flóculos formados desciendan por gravedad al fondo del tanque y de 
esta manera poder drenar estos desechos sólidos. Para esta etapa se requieren 
20 minutos para que la mayoría de partículas se sedimenten. El resto se 
remueven en la última etapa. 
 
Finalizando el proceso, se tiene la etapa de filtración que, como su nombre 
lo indica, consiste en hacer pasar el agua tratada a través de un filtro de 
cartucho por medio de una bomba hacia el tanque de almacenamiento, la 
bomba generará la presión necesaria para que cualquier partícula remanente 
quede atrapada en el filtro, y de esta manera se dará por terminado el 
tratamiento de las aguas residuales para este caso específico. 
 
La figura 12 muestra un esquema general del tratamiento, el cual consta 
de los dos tanques, uno de recepción que funciona como reactor tipo batch y el 
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otro de almacenamiento de agua ya tratada. Se propone un mezclador para las 
etapas de coagulación y floculación, compuesto por un compresor de aire y un 
tubo que ingrese en el tanque, de esta manera la mezcla se realizará por el aire 
del compresor al mismo tiempo que se oxigena el agua. Es necesaria una 
bomba centrífuga de al menos ¼ hp para hacer pasar el agua a través del filtro 
y posteriormente almacenarla. El coagulante se verterá por lotes en el tanque 
receptor. 
 
Por último, se tienen las figuras 13 y 14, las cuales muestran un esquema 
general del sistema de recirculación, almacenamiento y tratamiento de los 
efluentes de los equipos del Laboratorio de Operaciones Unitarias. El sistema 
de recepción (línea roja) en la figura 13 tiene como objetivo captar toda el agua 
proveniente de los equipos en una sola tubería que conecte con la bomba 
centrífuga para luego dirigirla hacia el tanque reactor. Para esto se necesita 
conectar una tubería que sale de la torre de humidificación y otra tubería que se 
utilizará para recibir los efluentes de los equipos que funcionan con tanques. 
 
Para vaciar los tanques de los equipos que funcionan con circuito cerrado 
se requiere una bomba de caña, esta tiene como función extraer el agua desde 
el fondo del tanque y expulsarla por el otro extremo. Esto permitirá conectar una 
manguera para trasladar el agua hacia la tubería mencionada anteriormente y 
mejorar considerablemente los métodos que se utilizan actualmente para vaciar 
dichos tanques. 
 
La figura 14 corresponde al sistema de distribución de agua (línea verde). 
Este parte del tanque de almacenamiento y se divide en dos: una hacia la torre 
de absorción y otra hacia la torre de humidificación. La tubería que va hacia la 
torre de absorción se une a la tubería de agua municipal (azul), la cual alimenta 
dicha torre; en esta parte se coloca una válvula de verificación para que no 
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retorne el agua hacia el tanque, debido a la presión que el agua municipal 
pueda tener. 
 
La tubería que se dirige a la torre de humidificación también se divide en 
dos: una que se dirige hacia la pileta de la torre y la otra que se extiende hasta 
aproximadamente el centro del laboratorio, para llenar los tanques de los 
equipos con circuito cerrado, esto con ayuda de una manguera que se une al 
extremo de la tubería. 
 
La tubería de agua municipal se conecta también con el tanque de 
almacenamiento, debido a que en el caso de que no se recircule la totalidad del 
agua de los equipos, este tanque pueda llenarse con agua municipal y así 












1. No es necesario conectar el sistema de recirculación de agua con cada 
equipo del laboratorio, basta con aprovechar la disposición actual de los 
equipos cuyos efluentes están interconectados, tales como los 
intercambiadores de calor, la torre de destilación y la torre de 
humidificación, y de esta manera reducir considerablemente el gasto de 
agua total. 
 
2. Se requiere un aproximado de 29 m de tubería recta PVC, distribuidos en 
diámetros de 1 ½ “ (0,3 m), 1 ¼ “ (0,3 m), 1 “ (13,7 m) y ¾ “ (14,5 m); 
además de 7 codos  estándar a 90O, 3 “te” estándar, 4 válvulas de 
compuerta y 1 válvula de retención para el sistema de distribución de 
agua. 
 
3. La capacidad de los tanques debe ser de 3200 L cada uno, de forma 
cilíndrica, con radio 0,75 m y altura 2,06 m, para cubrir el gasto 
volumétrico de todos los equipos en una práctica de los cursos de 
Laboratorio de Ingeniería Química 1 y 2 en un mismo día. 
 
4. Se requiere un total de 3 bombas centrífugas para hacer funcionar el 
sistema completo, una para el sistema de recepción de agua, otra para el 
sistema de tratamiento de agua y otra para el sistema de distribución de 




5. Se determinó que la calidad del agua residual de los equipos del 
laboratorio no sobrepasa los límites permisibles establecidos en la 
Norma COGUANOR 29001 y el Acuerdo Gubernativo 236-2006, pero 
para la reducción de los sólidos disueltos totales se necesita un 
tratamiento previo a la recirculación. 
 
6. Se determinó, por medio de la Prueba de Jarras, que el plan de 
tratamiento de las aguas residuales es de tipo batch y debe incluir las 
etapas de coagulación-floculación, sedimentación y filtración, junto con 









1. Evaluar la posibilidad de realizar la recirculación de agua por cada 
práctica en lugar de hacerla por cada día, para de esta manera reducir 
las dimensiones de los tanques de recepción y de almacenamiento. 
 
2. Establecer una bomba con potencia de 0,25 hp para el sistema de 
recepción de agua en el caso de que en Guatemala no se encuentren 
bombas de 0,1 hp. 
 
3. Realizar un análisis de costos para verificar la factibilidad de la 
implementación del sistema de recirculación, almacenamiento y 
tratamiento de aguas residuales en el Laboratorio de Operaciones 
Unitarias. 
 
4. Realizar análisis de calidad del agua en el tanque de almacenamiento al 
menos una vez por semestre, para verificar que el plan de tratamiento 
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Apéndice 3.      Procedimiento de cálculo 
 
A continuación se muestran los diagramas del procedimiento de los 
cálculos realizados: 
 
Apéndice 3i. Diagrama de metodología de cálculo para la pérdida de 






















Fuente: elaboración propia. 
INICIO 

























Pérdida por fricción en tubería 









Apéndice 3ii. Diagrama de metodología de cálculo para determinar la 

































Factor de fricción en la 
tubería (flujo turbulento) 
INICIO 
Determinar el coeficiente de 
resistencia del accesorio analizado 





Pérdida de energía por accesorios 






Apéndice 3iii. Diagrama de metodología de cálculo para determinar la 





























Caudal del sistema 
𝑄 
Carga total sobre la bomba 
ℎ𝐴 =








Potencia de la bomba 
𝑃𝐴 = ℎ𝐴𝛾𝑄 
Potencia de entrada 







Apéndice 4.      Datos calculados 
 
A continuación se muestran las tablas de los datos que fueron calculados 
para llegar a los resultados presentados. 
 




















10 9,5 8,5 0,3856 0,0004 
0,0004 
10 3,5 2,5 0,1134 0,0001 
15 7,0 6,0 0,1814 0,0002 
15 7,0 6,0 0,1814 0,0002 
15 8,5 7,5 0,2268 0,0002 
10 12,0 11,0 0,4990 0,0005 
10 12,5 11,5 0,5216 0,0005 
10 8,5 7,5 0,3402 0,0003 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4ii. Volumen de agua utilizado en el intercambiador de calor 
de tubos concéntricos 
 
Flujo volumétrico promedio 0,0004 m3/s 
Tiempo de uso 100 min 
Volumen utilizado 2,372 m3 
 
Fuente: elaboración propia. 
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10 4,7 3,7 0,3735 0,0004 
0,0005 
15 7,4 6,4 0,4275 0,0004 
10 6,0 5,0 0,4995 0,0005 
10 7,1 6,1 0,6075 0,0006 
12 9,2 8,2 0,6795 0,0007 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4iv. Volumen de agua utilizado en el intercambiador de calor 
de concha y tubos 
 
Flujo volumétrico promedio 0,0005 m3/s 
Tiempo de uso 90 min 
Volumen utilizado 2,799 m3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 










Medidores de flujo 0,41 0,41 0,60 0,100 
Bomba centrífuga 0,41 0,41 0,60 0,100 
Tubería y accesorios 0,41 0,41 0,60 0,100 
 
Fuente: elaboración propia. 
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13 2,9 2,5 0,1923 1,925E-04 
1,411E-04 
18 3,1 2,7 0,1500 1,502E-04 
20 3,3 2,9 0,1450 1,452E-04 
17 2,8 2,4 0,1412 1,413E-04 
24 3,1 2,7 0,1125 1,126E-04 
21 2,6 2,2 0,1048 1,049E-04 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4vii. Volumen de agua utilizado en la torre de absorción 
 
Flujo volumétrico promedio 1,411E-04 m3/s 
Tiempo de uso 60 min 
Volumen utilizado 0,508 m3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 














11 2,3 1,9 0,1727 1,729E-04 
1,538E-04 
13 2,4 2,0 0,1538 1,540E-04 
12 2,2 1,8 0,1500 1,502E-04 
10 1,9 1,5 0,1500 1,502E-04 
12 2,1 1,7 0,1417 1,418E-04 
15 2,7 2,3 0,1533 1,535E-04 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4ix. Volumen de agua utilizado en la torre de destilación 
 
Flujo volumétrico promedio 1,538E-04 m3/s 
Tiempo de uso 80 min 
Volumen utilizado 0,738 m3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4x. Medidas de la pileta de torre de humidificación 
 
Concepto Ancho [m] Largo [m] Altura [m] Volumen [m3] 
Pileta central 1,69 1,69 0,35 0,999 
Orilla 1 2,11 0,30 0,35 0,222 
Orilla 2 0,30 1,88 0,35 0,197 
Total - - - 1,418 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4xi. Datos útiles para el agua 
 
Concepto Valor Unidades 
Temperatura 25,00 °C 
Peso específico 9,78 kN/m3 
Densidad 997,00 kg/m3 
Viscosidad dinámica 8,91E-04 Pa.s 
Viscosidad cinemática 8,91E-07 m2/s 
 






Apéndice 4xii. Número de Reynolds para los diferentes flujos y 
















Succión 1 ½  1,610 0,0013 50 0,00315 2,402 102392 
Descarga 
1 
1 ¼  1,380 0,0010 50 0,00315 3,269 116139 
Descarga 
2 
1  1,049 0,0006 20 0,00126 2,263 64318 
Descarga 
3 
2 2,067 0,0022 20 0,00126 0,582 33084 
Descarga 
4 
1 1,049 0,0006 30 0,00189 3,394 96477 
Descarga 
5 
1 1,049 0,0006 200 0,00126 2,263 64318 
Descarga 
6 
3/4 0,824 0,0003 10 0,00063 1,834 39090 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
















Succión 1 ½  1,610 3,00E-07 136313 0,018 0,3 0,038 
Descarga 
1 
1 ¼  1,380 3,00E-07 116840 0,017 0,3 0,080 
Descarga 
2 
1  1,049 3,00E-07 88815 0,020 5,0 0,956 
Descarga 
3 
2 2,067 4,06E-04 114 0,039 10,7 0,139 
Descarga 
4 
1 1,049 3,00E-07 88815 0,018 7,2 2,844 
Descarga 
5 
1 1,049 3,00E-07 88815 0,020 1,5 0,287 
Descarga 
6 
3/4 0,824 3,00E-07 88815 0,022 14,5 2,590 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Entrada - - - - - - 0,500 2,402 0,147 
Válvula 1 ½ 1,610 3,00E-
07 
136313 0,0085 8 0,068 2,402 0,020 
Válvula 1 ¼ 1,380 3,00E-
07 
116840 0,0090 8 0,072 3,269 0,039 
T 
estándar 
1 ¼ 1,380 3,0E-
07 
116840 0,0090 60 0,540 3,269 0,294 
 
Fuente: elaboración propia, con base en anexo 2. 
 





















2 codos 1 1,049 3,00E-
07 
88815 0,0100 30 0,300 2,263 0,157 















88815 0,0100 100 1,000 2,263 0,261 
 





























1 codo 1 1,049 3,00E-
07 
88815 0,010 30 0,30 3,394 0,176 
2 codos 1 1,049 3,00E-
07 
88815 0,010 30 0,30 2,263 0,157 
Válvula 1 1,049 3,00E-
07 





88815 0,010 8 0,08 2,263 0,021 
 
Fuente: elaboración propia, con base en anexo 2. 
 





















2 codos 3/4 0,824 3,00E-
07 
69765 0,010 30 0,30 1,834 0,103 
 
Fuente: elaboración propia, con base en anexo 2. 
 










Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 4xix. Cálculo de la carga total sobre la bomba 
 













𝑝1/𝛾 1,524 𝑝2/𝛾 0,000 𝑝3/𝛾 0,000 
𝑧1 3,200 𝑧2 1,000 𝑧3 1,000 
𝑣1/2𝑔 0,017 𝑣2/2𝑔 0,261 𝑣3/2𝑔 0,171 
𝑝0/𝛾 0,000 𝑝0/𝛾 0,000 𝑝0/𝛾 0,000 
𝑧0 2,060 𝑧0 2,060 𝑧0 2,060 
𝑣0/2𝑔 0,000 𝑣0/2𝑔 0,000 𝑣0/2𝑔 0,000 
ℎ𝐿0 0,619 ℎ𝐿0 0,619 ℎ𝐿0 0,619 
ℎ𝐿1 1,672 ℎ𝐿2 3,837 ℎ𝐿3 6,065 
ℎ𝐴1 4,972 ℎ𝐴2 3,656 ℎ𝐴3 5,796 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4xx. Cálculo de la potencia de la bomba 
 
Concepto Valor Unidad 
ℎ𝐴 14,424 N.m/N 
𝑃𝐴 444,987 W 
𝑃𝐴 0,596 Hp 
𝑒𝑀 65 % 
𝑃𝐼 0,918 hp 
 








Apéndice 4xxi. Cálculo de la cabeza neta de succión positiva de la 
bomba 
 
Concepto Valor Unidad 
𝑝𝑠𝑝 85,574 kN/m
2 
ℎ𝑠𝑝 8,750 m 
ℎ𝑠 2,060 m 
ℎ𝑓 0,205 m 
ℎ𝑣𝑝 0,337 m 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 10,268 m 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 9,335 m 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

















Succión 1 ¼  1,380 0,00096 20 0,00126 1,308 46456 
Descarga  1  1,049 0,00056 20 0,00126 2,263 64318 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

















Descarga 1 1 ¼  1,380 3,00E-07 116840 0,021 2,5 0,1308 
Descarga 2 1  1,049 3,00E-07 88815 0,020 3,3 0,6310 
 
Fuente: elaboración propia, anexo 2. 
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Entrada - - - - - - 0,50 1,308 0,0436 
Válvula 1 ¼  1,049 3,0E-
7 
88815 0,009 8 0,07 1,308 0,0063 
Válvula 1 1,380 3,0E-
7 
116840 0,010 8 0,08 2,263 0,0209 
T 
estándar 
1 ¼ 1,049 
3,0E-
7 
88815 0,009 60 0,54 1,308 0,0471 
Codo 1 ¼  1,049 3,0E-
7 
88815 0,009 30 0,27 1,308 0,0235 
Codo 1 1,049 3,0E-
7 
88815 0,010 30 0,30 2,263 0,1566 
 
Fuente: elaboración propia, con base en anexo 2. 
 
Apéndice 4xxv. Cálculo de la carga total sobre la bomba de recepción 
 
















Apéndice 4xxvi. Cálculo de la potencia de la bomba de recepción 
 
Concepto Valor Unidad 
ℎ𝐴 2,309 N.m/N 
𝑃𝐴 28,493 W 
𝑃𝐴 0,038 Hp 
𝑒𝑀 65 % 
𝑃𝐼 0,059 hp 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Apéndice 4xxvii. Cálculo de la cabeza neta de succión positiva de la 
bomba de recepción 
 
Concepto Valor Unidad 
𝑝𝑠𝑝 85,574 kN/m
2 
ℎ𝑠𝑝 8,750 m 
ℎ𝑠 0,350 m 
ℎ𝑓 0,120 m 
ℎ𝑣𝑝 0,337 m 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 8,643 m 
𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 7,857 m 
 














Fuente: elaboración propia. 
 













Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
 










Anexo 1.      Valores de diseño de la rugosidad de tubos 
 
Material Rugosidad𝜖 (m) Rugosidad𝜖 (pie) 
Vidrio Liso Liso 
Plástico 3,0 x 10-7 1,0 x 10-6 
Tubo extruido; cobre, latón, 
acero 
1,5 x 10-6 5,0 x 10-6 
Acero, comercial o soldado 4,6 x 10-5 1,5 x 10-4 
Hierro galvanizado 1,5 x 10-4 5,0 x 10-4 
Hierro dúctil 1,2 x 10-4 4,0 x 10-4 
Hierro dúctil, no recubierto 2,4 x 10-4 8,0 x 10-4 
Concreto, bien fabricado 1,2 x 10-4 4,0 x 10-4 
Acero remachado 1,8 x 10-3 6,0 x 10-3 
 












Anexo 2.      Valores de diseño de la rugosidad de tubos 
 

















1/2 0,840 0,109 0,622 0,16 0,17 
3/4 1,050 0,113 0,824 0,21 0,23 
1 1,315 0,133 1,049 0,32 0,34 
1 1/4 1,660 0,140 1,380 0,43 0,46 
1 1/2 1,900 0,145 1,610 0,51 0,55 
2 2,375 0,154 2,067 0,68 0,74 
2 1/2 2,875 0,203 2,469 1,07 1,18 
3 3,500 0,216 3,068 1,41 1,54 
4 4,500 0,237 4,026 2,01 2,20 
5 5,563 0,258 5,047 2,73  
6 6,625 0,280 6,065 3,53 3,86 
8 8,625 0,322 7,981 5,39 5,81 
10 10,750 0,365 10,020 7,55 8,24 
12 12,750 0,406 11,938 1,001 10,89 
14 14,000 0,438 13,124 1,180  
16 16,000 0,500 15,000 1,543  
 
Fuente: ASTM International. Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, 



















































Anexo 6.      Resistencia de válvulas y acoplamientos, expresada como 










Anexo 7.      Resultados de los análisis físico-químicos de las aguas 























Fuente: Centro de Investigaciones de Ingeniería, USAC. 
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Anexo 8.      Características físicas y organolépticas que debe tener el 




Fuente: Norma COGUANOR NTG 29001. 
 

















Fuente: Acuerdo Gubernativo 236-2006. 
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